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Досліджена робота асинхронних електродвигунів при несиметрії напруг. Приведена математична модель 
теплових процесів в електродвигунах при усталених режимах роботи. 
 
Постановка проблеми. Дослідження режимів 
роботи сільських розподільних мереж 0,38/0,22 кВ, до 
яких приєднано електрообладнання господарств, сві-
дчить про те, що в наслідок значної протяжності ни-
зьковольтних мереж, а також змішаного підключення 
однофазних та трифазних споживачів (де загальна 
потужність однофазних споживачів часто перевищує 
потужність трифазних) має місце недопустима неси-
метрія струмів та напруг. В реальних умовах експлуа-
тації електроспоживачів України несиметричний ре-
жим є звичайним робочим режимом сільських мереж 
0,38/0,22 кВ [1]. Несиметрія виявляється у різкому 
погіршенні техніко-економічних характеристик еле-
ментів мережі (зниженні експлуатаційної надійності і 
терміну роботи електродвигунів, виникненні ряду 
негативних явищ у мережах та ін.). Додаткові втрати 
у лініях 0,38 кВ, розподільних і споживчих трансфор-
маторах тільки із-за нерівномірного навантаження по 
фазам складають 4 % від всієї електроенергії, що 
споживає сільське господарство.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дження [3] показали, що відхилення напруги у сільсь-
ких споживачів значно перевищують норми, що вста-
новленні ГОСТ 13109-97. В господарствах, найбільш 
віддалених від джерел живлення, відхилення напруги 
знаходиться у допустимих межах тільки 54 % часу, а 
нерівномірність навантаження фаз коливається в ме-
жах 16-22 %. Математичне очікування величини не-
симетрії напруг по даним [2] складає 7,3 %, що значно 
перевищує вимоги ГОСТ 13109-97. Напруга прямої 
послідовності складає 89 % від номінальної, що на 3,5 
% нижче мінімально допустимої на затискачах елект-
родвигунів по умовам їх пуску у симетричному ре-
жимі. 
Мета статті. Теоретично (на основі комплексного 
дослідження теплових процесів) визначити допустимі 
параметри експлуатації асинхронних електродвигунів 
при несиметрії напруг.  
Основні матеріали дослідження. Метод еквіва-
лентних теплових схем заснований на аналогії тепло-
вих потоків і електричних токів. Основне припущення 
цього метода складається у заміні дійсних розподіле-
них джерел теплоти та теплових провідностей зосере-
дженими. Це дозволяє звести метод еквівалентних 
теплових схем до розрахунку лінійного кола звичай-
ними алгебраїчним методом. Спрощена теплова схема 
заміщення електродвигуна серії АИР (рис. 1) має 10 
джерел теплоти та 18 проводимостей. Джерелами 
теплоти є: втрати в спинці статора ; втрати в 
пазовій частині обмотки статора , ; 
втрати в лобовій частині обмотки статора 
; втрати механічні  загальні 
втрати в зубцах статора  загальні втрати в 
роторі  Теплові потоки розміщуються у елект-
родвигуні в наступних напрямках. Тепловий потік від 
пазової частини обмотки статора передається лобовим 
частинам (теплова провідність ), зубцям та спинці 
сердечника статора (теплові провідності  і ). 
Тепловий потік з лобових частин обмотки статора 
передається внутрішньому повітрю (провідність ). 
Тепловий потік від пазової частини обмотки ротора 
передається зубцям статора (провідність ). Тепло-
вий потік від торцевих частин ротора перелається 
внутрішньому повітрю (провідність ). Загальний 
тепловий потік від ротора, пазової частини обмотки та 
сердечника статора передається станині асинхронного 
електродвигуна (провідність Л). Внутрішнє повітря 
віддає теплоту оболонці електродвигуна (провідність 
), яка в свою чергу, передає її охолоджуючому 
повітрю (провідність ). Приймаємо наступні при-
пущення:  – у поперечному перетині машини відсутнє 
переміщення теплоти (кутовий градієнт температури 
 що дозволяє розглядати двохмірну 
задачу у поздовжньому перетину; – температура сталі 
сердечника статора (спинки та зубців), ротора, міді 
обмотки статора (пазової та лобової частини в кожній 
фазі) приймається однаковою по кожному з тіл, що 
розглядаються; – втрати в сталі сердечника не зале-
жать від температури; – значення питомих теплопро-
відностей та тепловіддачі постійні і не залежать від 
температури; – теплопередачею через вал нехтуємо; – 
сердечники статора і ротора проводять теплоту тільки 
у радіальному напрямку; – нехтуємо тепловим опором 




Рисунок 1 – Теплова схема заміщення електродвигуна 
серії АИР 
 
Перелічені припущення не порушують загальної 
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реальної картини теплових процесів, дають незначну 
похибку і можливі для практичних розрахунків. 
Для представленої теплової схеми заміщення еле-
ктродвигуна складаємо систему рівнянь: 
 







,    (1) 
 
 1 12 1 2 12z za Пz a za M М ПАЛ Л Л Л Л         ,   (2) 
 
 1 1/ 3 / 3 /M ПА Пa Пz Пл a Пa z ПzЛ Л Л Л Л        
 1 1/ 3 / 3 /M ПВ Пa Пz Пл a Пa z ПzЛ Л Л Л Л         (3) 
 1 1/ 3 / 3 /M ПС Пa Пz Пл a Пa z ПzЛ Л Л Л Л        
 
 1 1 1 1 1/ 3 / 3 / 3M ЛА Пл л M ПА Пл а лЛ Л Л Л        
 1 1 1 1 1/ 3 / 3 / 3M ЛВ Пл л M ПВ Пл а лЛ Л Л Л         (4) 







 2 12 2 1 2 1 2M л z л а л МЛ Л Л Л Р             (5) 
 
 2 1 2 2 1аі л л аі М л П аі М ПАЛ Л Л Л Л              (6) 
 
 1 1 1 0П П аі а аі аіЛ Л Л Л Л Л            (7) 
 




1 Па zaЛ Л Л Л   
33Пz ПлЛ Л Л Л  
55Л
1 77П аіЛ Л Л Л  
12 22za ПzЛ Л Л Л  
1 44Пл лЛ Л Л  12






 1 11 1 1 1 1 1 / 3a z za 1П М ПА М ПВ М ПС Па аЛ Л Л Л               Р , (8) 
 
1 22 1 2 12z a za MЛ Л Л       
1
 
 1 1 1 / 3М ПА М ПВ М ПС Па zЛ Р       ,      (9) 
 
1 33 1/ 3 / 3M ПА a ПaЛ Л    
1Р
 
1 1/ 3 / 3z Пz M лА Пл M лАЛ Л      , 
1 33 1/ 3 / 3M ПВ a ПaЛ Л    
1Р
 
1 1/ 3 / 3z Пz M лВ Пл M лВЛ Л      ,         (10) 
1 33 1/ 3 / 3M ПС a ПaЛ Л    
1Р
 
1 1/ 3 / 3z Пz M лС Пл M лСЛ Л      , 
 
1 44 1 1 1 1/ 3 / 3 / 3M ЛА M ПА Пл а л M ЛАЛ Л Л Р        , 
1 44 1 1 1 1/ 3 / 3 / 3M ЛВ M ПВ Пл а л M ЛВЛ Л Л Р        ,  (11) 
1 44 1 1 1 1/ 3 / 3 / 3M ЛС M ПС Пл а л M ЛСЛ Л Л Р        , 
 
2 55 1 2 1 2M z л а л МЛ Л Л Р         2 ,         (12) 
 
66 2 2аі М л П аіЛ Л Л         
 1 1 1 1 / 3М ПА М ПВ М ПС л мехЛ Р       ,       (13) 
 
77 1 1 0 0П а аі аі ПЛ Л Л Л                  (14) 
 
Питання розрахунків теплових провідностей до-
статньо докладно викладені в [1, 3]. Розрахунок втрат 
потужностей в електродвигуні (праві частини рівнянь 
також не викликають ускладнень. Звичайно, втрати 
потужності будуть змінюватися за величиною по мірі 
зміни режиму роботи (навантаження на валу і степені 
несиметрії напруг). Невідомими величинами при цьо-
му в системі рівнянь будуть перевищення температур 
окремих частин електродвигуна над температурою 
навколишнього середовища. 
Система рівнянь легко вирішується за допомогою 
обчислювальної техніки. Для цього вона попередньо 
повинна записуватися у матричній формі. 
Висновки. Результати розрахунків теплових про-
цесів, проведених для електродвигунів серії АИР, 
показали незначну похибку у порівнянні з експериме-
нтальними даними (абсолютна різниця температур в 
межах 0 – 8 0С). 
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The operation of induction motors in the voltage 
unbalance. The above mathematical model of thermal 
processes in electric motors at steady speeds. 
129
